
 

Le attività di controllo sugli impianti termici
nella Provincia di Treviso

a cura di Padova Attiva S.r.l.

8 ottobre 2025



ATTIVITA’ DI SERVIZIO SVOLTE

ACCERTAMENTI INFORMATICI
Effettuati dall’Ispettore di Padova 
Attiva S.r.l.

Padova Attiva S.r.l. svolge sul territorio della Provincia di Treviso le seguenti  
attività 

ISPEZIONI IN LOCO 
effettuati da Ispettori 
qualificati, incaricati da 
Padova Attiva S.r.l.



Quali impianti sono sottoposti a controllo?
Ai sensi dell’art. 9 D.P.R 74/2013

 impianti dotati di generatori a gas con 
potenza termica utile nominale 
superiore a 100 kW e impianti dotati di 
generatori a combustibile liquido o 
solido con potenza termica utile 
nominale compresa tra 20 e 100 kW;

 gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 
7, per i quali dai rapporti di controllo 
dell'efficienza energetica risulti la non 
riconducibilità a rendimenti superiori a 
quelli fissati nell'Allegato B

 Impianti non registrati nel catasto CIRCE

 

 impianti senza RCEE o per i quali 
in fase di accertamento siano 
emersi elementi di criticità;

 impianti dotati di generatori con 
anzianità superiore a 15 anni;

 impianti dotati di generatori a 
combustibile liquido o solido 
con potenza termica utile 
nominale superiore a 100 kW

 



UNA CALDAIA IN FORMA E' ...

RISPARMIO ENERGETICO
Un impianto termico efficiente
con un buon rendimento
consuma meno combustibile
a parità di calore prodotto.

RISPARMIO ECONOMICO
Fare regolarmente i controlli
dell’impianto permette di risparmiare
sulle spese di riscaldamento e aumenta
la durata dell’impianto.

PIU’ SICUREZZA
Una manutenzione regolare garantisce
un elevato livello di sicurezza
in particolare contro i rischi
di asfissia, esplosione, incendio.

PIU’ QUALITA’ DELL’AMBIENTE
Una combustione più efficiente
riduce l’emissione di sostanze
inquinanti in atmosfera
e concorre a migliorare
la qualità dell’ambiente
in cui viviamo.



Procedura per i controlli
tramite accertamento informatico

Compilazione della scheda 13

del libretto CIRCE

                             

Accertamento informatico

esito positivo esito negativo

Adeguamento entro il termine 
indicato nella comunicazione di 
richiesta messa a norma inviata da 
Padova Attiva S.r.l. al Responsabile 
dell’Impianto



ACCERTAMENTO 
INFORMATICO
                   ESITO

Compilazione scheda 13 con esito 
dell’accertamento:

Descrizione dettagliate delle 
anomalie riscontrate a seguito 
disamina completa del libretto 
telematico e controllo dei dati 
dichiarati in tutte le schede 



ACCERTAMENTO 
INFORMATICO

Comunicazione di adeguamento 
impianto termico:
•Elenco delle anomalie riscontrate
•Tempistiche per l’invio della 
documentazione
•Presa visione del libretto 
telematico in CIRCE



Procedura per i controlli
tramite ispezione

Invio lettera di preavviso 15 giorni 
prima al responsabile impianto da 
parte di Padova Attiva

Redazione di verbale di 
verifica sottoscritto da 
Ispettore e responsabile 
impianto o delegato e 
compilazione scheda 13

                             

Ispezione in loco con responsabile 
impianto o delegato

Ispezione
con esito positivo Ispezione con esito negativo Adeguamento entro 

il termine indicato 
nella tabella 
anomalie



ISPEZIONI
Avviso di verifica 

•tramite PEC 

•raccomandata

Contenente:

•Ispettore incaricato

•Cellulare Ispettore

•Mail e telefono ufficio Padova 
Attiva per comunicazioni

 



ISPEZIONI

Documentazione richiesta:
Per gli impianti di potenzialità inferiore a 35 kW:
 Certificato di conformità dell’impianto per gli impianti installati successivamente al 13 

marzo 1990 o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva rilasciata da Tecnico abilitato per 
gli impianti preesistenti al 13 marzo 1990.

 Nel caso in cui sull’impianto siano state effettuate manutenzioni straordinarie dovranno 
essere esibiti i certificati redatti in tali occasioni.

 Libretto di impianto debitamente compilato, aggiornato in tutte le sue schede e 
registrato nel Catasto Regionale CIRCE.

 Tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE)
 Libretti di uso e manutenzione del generatore e dell’impianto
 Documentazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli impianti 

alimentati a GPL
 Progetto per scarico impianto in canna fumaria collettiva (se realizzato dopo il marzo 

1992).

Per gli impianti di potenzialità superiore a 35 kW:
Oltre alla documentazione richiesta per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW
 Documentazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nei casi previsti 

dalla normativa (SCIA).
 Pratica I.N.A.I.L.
 Dichiarazione ai sensi dell’art. 284 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.



ISPEZIONI
Controllo documentale dell’impianto

Controllo stato di manutenzione 

Controllo dell’impianto in tutte le sue 
parti

Misurazione del rendimento di 
combustione

Redazione del verbale in triplice copia  
consegna copia al Responsabile 
impianto 

Informazioni dettagliata sulle anomalie 
riscontrate 

……………………………….……….retro verbale

 



ISPEZIONI
Tabella

Codice anomalia

Descrizione anomalia

…. termine entro il quale il 
Responsabile dovrà inviare la 
messa a norma dell’impianto 
termico direttamente alla 
Provincia di Treviso tramite:

Pec:

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Posta ordinaria: 

Via Cal di Breda, 116 - Treviso .

mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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Compilazione scheda n. 13 del 
libretto CIRCE

•Esito

•Campo note compilato

•N. di verbale

 



D O M A N D ED O M A N D E



CORRETTA E COMPLETA 
COMPILAZIONE DI UN RCEE 
E TABELLA RENDIMENTI

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Mail della Provincia di Treviso: impiantitermici@provincia.treviso.it
Mail di Padova Attiva S.r.l.:      impiantitermicitreviso@padovattiva.it

mailto:impiantitermici@provincia.treviso.it
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